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PM Samverkan for dricksvattenférsérjning mellan Osthammars och
Tierps kommuner

Organisationer

Tierp Energi & Miljo AB (TEMAB) ansvarar for drift samt utveckling av gata och park, vatten och
avlopp samt renhallning i Tierp Kommun. Bolaget &gs till 100% av Tierp kommun. | bolagsstrukturen
finns dven dotterbolaget Tierps Fjarrvarme som levererar fjarrvarme till Tierp, Orbyhus och Karlholm.

Gastrike Vatten AB (GVAB) ansvarar for drift och utveckling av den allmanna VA-férsérjningen i
Gévle, Hofors, Ockelbo, Alvkarleby och Osthammar kommuner och &gs av de ingdende kommunerna.
| varje kommun &r respektive dotterbolag VA-huvudman, i detta fall Osthammar Vatten AB
(Osthammar Vatten).

Bakgrund och motiv
TEMAB och Osthammar Vatten har fér avsikt att samarbeta géllande vattenforsorjning. Tierps

kommun har, i och med Uppsalaasens strackning i kommunen, tillgdng til! stora mangder ravatten for
dricksvattenfdrsorjning. Vattentdkten Odens kalla ar beldgen i Uppsaladsen strax séder om
Mankarbo. Syftet ar att etablera ett langsiktigt samarbete kring Odens Kalla.

En diskussion géllande samverkan mellan kommunerna angaende en gemensam vattenférsérjning
frdn Odens kélla har pagatt sedan nagra ar. En utredning har visat att férutsattningar fér samverkan
finns (Ramball 2016; PM, Overféring av dricksvatten fran Orbyhus till Osterbybruk). Dagens
forsoriningsomrade fér Odens kélla omfattar tatorterna Orbyhus och Tobo med omnejd samt
Vendels kyrkby och Husby.

Idag &r det ca 2 500 personer anslutna till vattenverket. En 6kning med ca 500 personer férvantas i
framtiden. Orbyhus och Tobo férsérjs dven till viss del med vatten fran Arvidsbo vattenverk. Ett
framtida forsdrjningsbehov for ca 3 000 anslutna personer i dessa orter ger en forvantad framtida
medeldygnsforbrukning pa ca 1 400 m*/dygn. Med en fortsatt férsérjning fran Arvidsbo pa ca 400-
500 m3/dygn ger det en forvantad framtida dygnsférbrukning frén Odens grundvattenkilla
motsvarande ca 800-900 m3/dygn.

Géllande miljddom for vattenuttag (DVAS51, VA 11/81, 1981-07-16) fér Odens kélla tillater ett uttag
pa 1 900 m*/dygn som medel ver ett ar och 2 850 m*/dygn som hégsta dygnsuttag. Detta mojliggér
ett okat uttag som kan nyttjas till férsaljning till Osthammars kommun. Begransande for hur mycket
dricksvatten som kan saljas/képas ar dels kapaciteten i 6verféringsledningen fran Odens kalla till
Orbyhus, dels begransningar i beredningen vid vattenverket Odens killa. Samverkan kring
vattenforsorjning med TEMAB som leverantdr av dricksvatten till Osthammar Vatten kan komma att
innebéra ingrepp och kompletteringar i TEMAB:s befintliga ledningssystem.

I Osthammars kommun finns en stark expansion i framfér allt Alunda och kommunen férutspér en
stark befolkningstillvéxt och tillkommande verksamheter. | Alunda 4r kapacitet i befintlig
vattenforsorjning inte tillracklig for att méta den planerade tillvixten och i Osterbybruk dr bade
vattnets kvalitet och kvantitet en begrinsande faktor. Osthammar Vattens intention &r att dra en
overforingsledning fran Orbyhus till Osterbybruk och darefter vidare till Alunda.
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Genomfdrande
TEMAB och Osthammar Vatten ser i dagslaget att féljande aktiviteter kommer att genomfdras i tre

etapper. Om forutsattningarna for dess genomférande férindras, behéver TEMAB och Osthammar
Vatten kunna anpassa och féréndra aktiviteter och etapper i den omfattning som krévs.

Etapp 1

En ny beredning av Odens killa, som klarar uttagsméjligheter enligt géllande miljsdom fér
vattenuttag, kommer att genomféras under 2019-2020.

En 6verforingsledning mellan Orbyhus och Osterbybruk/Alunda planeras med genomférande inom 3
ar. Initialt krévs inga atgarder vid vattenverket Odens killa eller pd vattenledningen till Orbyhus.

Avtal som reglerar villkoren for forséljning av dricksvatten kommer att traffas mellan TEMAB och
Osthammar Vatten.

TEMAB forsakrar att Osthammar Vatten efter genomférande av etapp 1 genom parternas avtal far
képa 750 m3 vatten/dygn.

Befintliga undersékningar av grundvattenmagasinet bor fordjupas och kompletteras. Utredning for
hur langsiktigt stora uthdlliga uttag kan ske i ett forandrat klimat bér padbérjas. Den kompletterande
utredningen bor ocksd ge underlag till ny ansokan fér miljodom fér vattenuttag samt for
ansokan/revidering av vattenskyddsomréde.

Etapp 2
Overféringsledningen mellan Odens kalla och Orbyhus behéver anpassas for att klara 6kat uttag.
Tryckstegringar planeras pa overforingsledningen mellan Orbyhus och Osterbybruk/Alunda.

TEMAB forsakrar att Osthammar Vatten efter genomférande av etapp 2 genom parternas avtal far
kopa 1000 m? vatten/dygn.

Resultaten fran grundvattenutredningen enligt etapp 1 bér ligga till grund fér nytt dimensionerat
behov for 6verforing mellan Odens killa och Orbyhus samt infér genomférande av etapp 3.

Etapp 3

Ytterligare vattenuttag kan genomféras efter ny ansékan om miljédom fér vattenuttag. TEMAB och
Osthammar Vatten behéver dd komma dverens om hur stor del av vattenuttaget som Osthammar
kan fa tillgang till.

Finansiering

Kostnaderna fér genomforande av aktiviteter enligt etapp 1-3 férdelas mellan Osthammar Vatten
och TEMAB baserat pa bolagens intressen i respektive aktivitet, vilket kommer att regleras i avtal.



